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Лабораторна робота № 3 
 




Мета роботи: вивчення будови пристрою циклового програмного керування 
МКП-1 та принципів його функціонування при реалізації різноманітних 
режимів і команд; освоєння методики проектування і придбання практичних 




1. Технiчнi характеристики програмованого мікроконтролера МКП-1 
 
1.1. Тип керування – цикловий (по часовому, шляховому або сумiсному 
принципах), програмно сумiсний. 
1.2. В залежностi вiд обсягу пам’ятi робочих програм, кiлькостi входiв-
виходiв i наявностi модуля послiдовного iнтерфейсу мiкроконтролери 


































1.3.  Програмовані функцiї: 
 керування виходами на виконавчi пристрої; 
 прийом iнформацiї, яка поступає вiд давачiв стану обладнання; 
 формування витримок часу; 
 керування лiчильниками; 
 звертання до пiдпрограм; 
 органiзацiя  умовних i безумовних переходiв по програмi; 
 зв’язок з керуючим обчислювальним комплексом вищого рангу по 
iнтерфейсу послiдовної передачi iнформацiї. 
1.4. Сервiснi функцiї: 
 редактування програм; 
 тестовий контроль модулiв; 
 контроль робочих програм. 
1.5. Режими роботи: 
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 пiд керуванням програми, яка записана в пам’ять робочих програм 
(автоматичне керування); 
 пiд керуванням команд, якi поданi з пульта керування (ручне 
керування); 
 покрокове виконання програми; 
 запис команд в пам’ять робочих програм (програмування); 
 перегляд програми (вивiд на iндикацiю вмiсту пам’ятi робочих програм). 
1.6. Ввiд i вiдладка програм, керування режимами роботи з клавiатури 
вмонтованого пульта керування. Вiдображення iнформацiї на однорядковому 
дисплеї i свiтлодiодних iндикаторах пульту керування. 
Число клавiш для вводу iнформацiї – 17. 
Число знакомiсць дисплею – 8. 
1.7. Система числення при вводi iнформацiї з клавiатури пульта керування 
i виводi її на дисплей – шiстнадцяткова. 
1.8. Дискретнiсть задання витримок часу – 0,1 с. 
1.9. Параметри сигналiв зв’язку з зовнiшнiми пристроями: 
1) вихiднi сигнали для керування виконавчими пристроями: 
напруга постiйного струму, яка комутується, В            20...30; 
максимальний струм, який комутується по кожному виходi, А         0,5; 
спад напруги на включеному виходi при струмi навантаження 
0,24 А, В, не бiльше                                                                                   2; 
2) параметри вхiдних сигналiв з зовнiшнього обладнання: 
високий рiвень напруги постiйного струму, В             20...30 
низький рiвень напруги постiйного струму, В не бiльше                     5 
вхiдний струм при вихiднiй напрузi 24В, мА         13 
час реакцiї на переднiй фронт вхiдного сигналу, мс        4. 
1.10. Мiкроконтролер забезпечує свiтлову iндикацiю стану кожного входу i 
виходу. 
1.11. Мiкроконтролер при використаннi живлення пам’ятi робочих 
програм вiд акумуляторiв, якi вмонтованi, забезпечує збереження iнформацiї, 
яка записана в пам’ять, при виключеннi основного живлення. 
1.12. Мiкроконтролер виконання 4СМ3.611.014-03 забезпечує можливiсть 
обмiну iнформацією з керуючим обчислювальним комплексом вищого рангу по 
каналу послiдовної передачi даних. Довжина лiнiї зв’язку – до 300м. 
1.13. Середнiй термiн служби до списання не менше   10 рокiв. 
1.14. Живлення – мережа змiнного струму напругою 220+10% В, частотою 
50 Гц. 
1.15. Потужнiсть яка споживається, не бiльше 100 Вт. 
1.16. Габаритнi розмiри, мм, не бiльше 
довжина    440 
ширина    275 
висота    170. 
1.17. Маса не бiльше 10кг.  
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2. Будова та принцип роботи МКП-1 
 
2.1. Конструкцiя мiкроконтролера. 
2.1.1. Максимальну конфiгурацiю з числа розроблених для 
мiкроконтролера модулiв має виконання МКП-1-48-2 (4СМ3.611.014-03). 
Головними конструктивними вузлами МКП-1 є: 
 корпус; 
 пульт керування; 
 функцiональнi модулi; 
 модулi джерела живлення. 
2.1.2. Модулi мiкроконтролера, якi входять до складу всiх виконань, 










Модуль енергонезалежного ЗП 
Модуль пам’ятi 
Модуль вводу дискретних сигналiв 
Модуль виводу дискретних сигналiв 
Модуль перетворювача 
Модуль стабiлiзатора 5В 






















2.1.3. Лицьовi планки функцiональних модулiв, модулiв джерела живлення  
i лицьова панель пульту керування утворюють передню панель 
мiкроконтролера, на якiй розмiщенi всi небхiднi органи керування i iндикацiї: 
вимикач СЕТЬ, iндикатор напруги живлення мережi i запобiжники, 
включенi в мережу первинного живлення; 
iндикатори наявностi напруги вторинних стабiлiзованих джерел живлення 
+5, +12, –5В; 
iндикатори стану входiв i виходiв мiкроконтролера, розмiщених на 
лицьових планках модулiв вводу i виводу дискретних сигналiв; 
iндикатор ОЖ, включений стан якого сигналiзує оператору про те, що 
мiкроконтролер знаходиться в режимi очiкування вводу з клавiатури пульта 
керування. 
Планка 19 прикриває з лицьової сторони мiкроконтролера вiльну позицiю 
23, яка використовується для пiд’єднання до магiстралi МКП-1 за допомогою 
перехiдної плати спецiального технологiчного обладнання. 
Такi ж планки встановлюються на вiльних вiд модулiв вводу i виводу 
дискретних сигналiв позицiях. 
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Модулi мiкроконтролера мають два головних конструктивних варiанти 
виконання: 
1) встановленi за пультом оператора модуль керування, модуль 
послiдовного iнтерфейсу, модуль енергонезалежного ЗП виконанi на 
двохстороннiх печатних платах розмiром 140х160 мм i не мають лицьових 
планок; 
2) iншi модулi виконанi на двохстороннiх печатних платах розмiром 
140х180 мм i використовують у своєму складi лицьовi планки з органами 
керування та iндикацiї. 
2.1.4. Пульт керування включає в себе 8-розрядний однорядковий дисплей, 
iндикатори режимiв роботи i клавiатуру. 
2.1.5. Конструкцiя мiкроконтролера передбачає по бажанню замовника два 
варiанти його розмiщення на мiсцi експлуатацiї: 
– настiльний; 
– стійковий. 
2.1.6. На заднiй панелi мiкроконтролера закрiплений фiльтр живлення (з 
внутрiшньої сторони) i розетки з’єднувачiв типу РП15-32 призначенi для 
пiд’єднання зовнiшнього обладнання.  
В таблицi 3 представленi варiанти розмiщення розеток з’єднувачiв типу 
РП15-32 на заднiй стiнцi мiкроконтролера з вказанням їх позначення і 





























+ + + + 
 
Під’єднання зовнішніх 
навантажень з адресами 00–0F  
10–1F – + + + Під’єднання вхідних сигналів з 
адресами 10–1F 
10–1F – + + + Під’єднання зовнішніх 
навантажень з адресами 10–1F  
20–2F – – + 
 
+ Під’єднання вхідних сигналів з 
адресами 20–2F 
20–2F – – + + Під’єднання зовнішніх 
навантажень з адресами 20–2F  
“ПИ” – – – + 
 
Під’єднання каналу послідовної 
передачі даних 
 
2.1.7. Елементна база мiкроконтролера – iнтегральнi мiкросхеми серiй КР 




2.2. Структурна схема мікроконтролера. 
2.2.1. Мiкроконтролер представляє собою орієнтований на задачi 
циклового i програмно-логiчного керування технологiчним обладнанням 
мiкропроцесорний пристрiй, алгоритм роботи якого визначається програмою, 
яка введена в його пам’ять. 
В складi виробу можна видiлити: 
– модуль процесора; 
– систему пам’ятi, яка включає в себе модуль пам’ятi i модулi 
енергонезалежного запам’ятовуючого пристрою; 
– систему вводу-виводу, яка забезпечує з допомогою вiдповiдних модулiв 
зв’язок модуля процесора з пультом керування, керуючої ЕОМ вищого рангу i 
зовнiшнiм технологiчним обладнанням; 
– систему енергоживлення. 
2.2.2. Модуль процесора (МПР), виконаний на базi ВIС КР580ИК80 
здiйснює збiр, цифрову обробку i вивiд iнформацiї у вiдповiдностi з 
виконавчою програмою, записаною в постiйний запам’ятовуючий пристрiй 
(ПЗП) модуля пам’ятi. 
Виконавча програма є невiд’ємною частиною мiкроконтролера, 
невидимою i недоступною для користувача. Її призначення – перетворення 
iнструкцiй, введених оператором з допомогою пульта керування або 
поступаючих вiд керуючої програми, в послiдовнiсть кодiв машинної мови 
мiкропроцесора, якi реалiзують цi iнструкцiї. 
Керуюча програма – програма, написана користувачем в кодах команд 
вхiдної мови мiкроконтролера i яка забезпечує виконання заданого алгоритму 
керування зовнiшнiм обладнанням. Вона розмiщена в модулях 
енергонезалежного запам’ятовуючого пристрою (МЕНЗП) i зберiгається при 
вiдключеннi первинного живлення мiкроконтролера завдяки використанню в 
кожному МЕНЗП батареї дискових акумуляторiв. 
Пульт керування (ПК) разом з модулем керування (МК) складають 
технiчнi засоби спiлкування оператора з мiкроконтролером. ПК включає в себе 
клавiатуру для вводу команд i керування режимом роботи мiкроконтролера, 
однорядковий дисплей призначений для вiдображення iнформацiї яку 
контролює оператор i iндикатори режимiв роботи.  
МК забезпечує спряження клавiатури i iндикацiї ПК з внутрiшньою лiнiєю 
обмiну iнформацією мiкроконтролера. 
2.2.4. Модулi вводу (МВВ) i виводу (МВИВ) дискретних сигналiв 
призначенi для зв’язку мiкроконтролера з зовнiшнiм технiчним обладнанням – 
електропневмоперетворювачами, реле, елементами сигналiзацiї, давачами стану 
обладнання (контактними i безконтактними) виконавчими пристроями i т.п. 
Вони забезпечують перетворення рiвнiв i гальванiчну розв’язку сигналiв, а 
також iндикацiю стану кожного входу i виходу мiкроконтролера. 
2.2.5. Модуль послiдовного iнтерфейсу (МПI) призначений для обмiну 
iнформацією мiж мiкроконтролером i керуючим обчислювальним комплексом 
вищого рангу в АСУТП, побудованих по ієрархiчному принципу. 
МПI перетворює паралельний формат даних в послiдовний при виводi 
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даних з мiкроконтролера i навпаки – при вводi. Використання послiдовного 
формату дозволяє суттево скоротити витрати на лiнiю зв’язку i пiдвищити її 
завадостiйкiсть. 
2.2.6. Система електроживлення мiкроконтролера перетворює первинну 
напругу мережi у вторинну стабiлiзовану напругу величиною +5 В, +12 В, 
необхiдну для живлення його модулiв. 
 
 
2.3. Режими роботи  мікроконтролера. 
2.3.1. Для виконання операцiй вводу, контролю, вiдладки i виконання 
керуючих програм в мiкроконтролерi передбаченi п’ять режимiв роботи: 
“Ручний”, “Покроковий”, “Автоматичний”, “Ввiд програми”, “Перегляд 
програми”. 
2.3.2. Режим керування “Ручний” забезпечує можливiсть виконання 
програми зразу пiсля вводу її з клавiатури ПК без запам’ятовування коду в 
ЕНЗП мiкроконтролера, що дозволяє реалiзувати оперативну вiдладку 
керуючого обладнання. 
2.3.2.1. Щоб перейти в режим “Ручний”, натиснiть клавiшу режиму Р i, не 
вiдпускаючи її, клавiшу 1. При цьому повинен засвiтитись iндикатор режиму 
роботи Р. 
При включеннi живлення i пiсля натискання кнопки СБР мiкроконтролер 
переходить в режим “Ручний”. 
2.3.2.2. Для вводу коду команди виконайте послiдовно чотири натискання 
на клавiшу ПК, якi вiдповiдають значенням “N3”, ”N2”, “N1”, “N0”, 
перевiряючи перед кожним натисканням готовнiсть мiкроконтролера до 
прийому iнформацiї з клавiатури по стану iндикатора ОЖ. 
Правильнiсть вводу з клавiатури контролюйте по послiдовному виводi 
значень “N3”, “N2”, “N1”, “N0” на вiповiдне знакомiсце дисплея ПК: “N3”, 
”N2” – в зоні коду операцiї; “N1”, ”N0” – в зоні операнда. 
2.3.2.3. У випадку помилки при введенi будь-якого iз значень “N3”, “N2”, 
“N1”, “N0” ще раз включiть режим “Ручний” i повторiть ввід коду команди. 
2.3.2.4. Переконавшись в правильностi вводу, натиснiть довiльну 
iнформацiйну клавiшу ПК при цьому мiкроконтролер здiйснює виконання 
введеної команди. 
2.3.2.5. Введений код iндикується на дисплеї протягом всього часу 
виконання команди, якщо змiна iндикацiї не передбачена самою командою. 
Пiсля закiнчення виконання команди дисплей гасне. 
2.3.3. Режим “ВВIД ПРОГРАМИ”. 
2.3.3.1. Режим “ВВIД ПРОГРАМИ” використовується при записi кодiв 
команд керуючої програми в ЕНЗП. Необхiдна команда набирається 
оператором на клавiатурi ПК. Процесор пiд керуванням виконавчої програми 
зчитує коди натиснутих клавiш формує з них код команди i пересилає його в 
ЕНЗП за адресою, яка визначається лiчильником команд, який розмiщений в 
ОЗП МП. Пiсля закiнчення пересилання кожної команди вмiст лiчильника 
команд збiльшується на одиницю. Iнформацiя, яку вводять разом з поточним 
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значенням лiчильника команд вiдображається на дисплеї ПК. 
2.3.3.2. Щоб включити режим “ВВIД ПРОГРАМИ” натиснiть клавiшу 
режиму Р i не вiдпускаючи її клавiшу 3. При цьому повинен засвiтитись 
iндикатор режиму роботи  ВП, а на дисплеї в зонi адреси iндикується значення 
базової адреси (“БА”) i лiчильника команд (“ЛК”). Всi iншi зони дисплею 
погашенi. 
2.3.3.3. Ввiд коду команди виконайте аналогiчно вводу в режимi “Ручний”. 
У випадку помилки при вводi ще раз включiть режим “ВВIД ПРОГРАМИ” 
(значення “БА” i “ЛК” в зонi адреси не змiнюється), повторiть ввiд коду 
команди. 
2.3.3.4. Впевнившись в правильностi вводу, натиснiть будь-яку 
iнформацiйну клавiшу ПК, при цьому сформований код записується в ЕНЗП за 
адресою яка визначається значенням “ЛК” i “БА”. 
2.3.3.5. Пiсля закiнчення запису коду в ЕНЗП значення “ЛК” збiльшується 
на одиницю i виводиться на дисплей в зонi адреси. Iншi зони дисплея погашенi. 
Мiкроконтролер готовий до прийому i запису нового коду. 
2.3.4. Режим “ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМИ” 
2.3.4.1. Структура технiчних засобiв мiкроконтролера в режимi 
“ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМИ” аналогiчна розглянутiй “ВВIД ПРОГРАМИ”, але 
напрям проходження iнформацiї протилежний. У вiдповiдностi з адресою 
комiрки ЕНЗП, який записаний в лiчильнику команд процесор проводить 
зчитування iнформацiї яка мiститься в цiй комiрцi i виводить її на iндикацiю 
разом з поточним значенням лiчильника команд. Вмiст лiчильника команд 
модифiкується i процесор переходить в режим очiкування натискання клавiшi, 
який приймає як команду виводу на iндикацiю вмiсту комiрки ЕНЗП. 
Режим використовується для контролю оператором керуючої програми, 
яка зберiгається в пам’ятi мiкроконтролера. 
2.3.4.2. Щоб включити режим “ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМИ” натиснiть кла-
вiшу режиму Р i не вiдпускаючи її клавiшу 4, якщо перегляд iде в напрямку 
збiльшення i клавiшу 5, якщо в напрямку зменшення адреси керуючої 
програми. 
При цьому повинен включатись iндикатор режиму роботи ПП, на дисплеї в 
зонi адреси вiдображається значення “БА” i “СК”, в зонах коду операцiї i 
операнда – код команди, записаний в ЕНЗП за цією адресою. 
2.3.4.3. Натисканням на будь-яку iнформацiйну клавiшу значення “СК” 
збiльшується (зменшується) на одиницю i на дисплей виводяться адреса i код 
наступної команди. 
2.3.5. Режим “ПОКРОКОВИЙ”. 
2.3.5.1. В режимi “ПОКРОКОВИЙ” кожне натискання iнформацiйної 
клавiшi дозволяє виконання однієї команди, що дозволяє оператору виконувати 
керуючу програму, записану в ЕНЗП, в необхiдному йому темпi i 
використовувати цей режим як вiдладочний. 
2.3.5.2. Для включення режиму “ПОКРОКОВИЙ” натиснiть клавiшу 
режиму Р i невiдпускаючи її клавiшу 2. При цьому повинен включитись 
iндикатор режиму роботи “Ш”. 
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На дисплеї вiдображається значення “БА” i “СК” разом з кодом команди, 
записаним в ЕНЗП за адресою, яка визначається її значенням. 
2.3.5.3. Натискання будь-якої iнформацiйної клавiшi приводить до 
виконання записаної програми i по закiнченню виконання виводу на дисплей 
адреси i коду наступної команди керуючої програми. 
2.3.6. Режим “АВТОМАТИЧНИЙ”. 
2.3.6.1. Головним режимом, призначеним для керування технологiчним 
обладнанням у вiдповiдностi з алгоритмом, реалiзованим у виглядi керуючої 
програми, є режим “АВТОМАТИЧНИЙ”. 
2.3.6.2. Для включення режиму “АВТОМАТИЧНИЙ” натиснiть клавiшу 
режиму Р i не вiдпускаючи її клавiшу 0. При цьому повинен засвiтитись 
iндикатор режиму А, дисплей погашений за виключенням тих моментiв, коли 
iндикацiя обумовлена командою, яка виконується. 
2.3.6.3. Виконання керуючої програми починається з адреси, рiвної вмiсту 
“СК” i ”БА” в момент включення режиму “АВТОМАТИЧНИЙ”. 
2.3.6.4. Щоб зупинити виконання керуючої програми в режимi 
“АВТОМАТИЧНИЙ” переключiть мiкроконтролер в будь-який iнший режим 
роботи. 
Мiкроконтролер виконає чергову команду керуючої програми, збiльшить 
значення “СК” на одиницю i перейде в потрiбний режим. При включеннi 
режимiв “ПЕРЕГЛЯД ПРОГРАМИ” або “ПОКРОКОВИЙ” на дисплеї 
вiдобразиться адреса i код наступної команди. Використовуючи цю iнформацiю 
оператор може визначити, в якому мiсцi керуючої програми зупинився 
мiкроконтролер. 
При включеннi режиму “АВТОМАТИЧНИЙ” виконання керуючої 
програми буде проводитись з команди, на якiй зупинився мiкроконтролер. 
2.3.6.5. Зупинити виконання керуючої програми можна також командою 
“СТОП”, введеною в потрiбне мiсце програми. В цьому випадку для 
подальшого пуску керуючої програми натиснiть будь-яку iнформацiйну 
клавiшу. 
Можлива зупинка керуючої програми з допомогою зовнiшнього сигналу. 
2.3.7. Запис, перегляд i виконання керуючої програми можна починати з 
довiльної адреси ЕНЗП, для чого в режимi “РУЧНИЙ” виконайте безумовну 
передачу керування на потрiбну адресу, замiнивши, якщо необхiдно, перед цим 
базову адресу програми. Потiм переключiть мiкроконтролер в потрiбний режим 
роботи для виконання необхiдної операцiї. 
2.3.8. При роботi мiкроконтролера в режимi “АВТОМАТИЧНИЙ” 
iнформацiя клавiатурно заблокована, мiкроконтролер реагує тiльки на змiну 
режиму. 
Примiтка. Натискання на iнформацiйнi клавiшi 6...F при натиснутiй 
клавiшi режиму Р приводить до переключення мiкроконтролера в режим 





3. Програмування мікроконтролера МКП-1 
 
3.1. Система команд мікроконтролера. 
3.1.1. Мiкроконтролер оснащений системою команд, призначеною для 
вирiшення задач циклового i програмно-логiчного керування дискретними 
виробничими процесами, яка забезпечує простоту i високу продуктивнiсть 
програмування. Вихiдна iнформацiя для складання програм може бути 
представлена циклограмою роботи обладнання, блок-схемою алгоритму 
керування або у виглядi булевих функцiй. 
Система команд мiкроконтролера реалiзована виконавчою програмою, яка 
зберiгається в ППЗУ модуля пам’ятi. 
3.1.2. Команди мiкроконтролера можна роздiлити по функцiональному 
призначенню на наступнi групи: 
1) команди вводу-виводу; 
2) команди керування програмою; 
3) команди керування лiчильниками; 
4) команди контролю i редактування програми; 
5) команди тестового контролю функцiйних блокiв. 






Формат команди  







ОЖО 01 Адреса входу Очікування відсутності вхідного сигналу. Перехід 
до виконання наступної команди програми 
проходить тільки при відсутності сигналу на вході 
з заданою адресою. 
ЩЖО 02 Адреса входу Очікування наявності вхідного сигналу. Перехід до 
виконання наступної команди програми проходить 
тільки при наявності сигналу на вході з заданою 
адресою. 
ОЖО 03 Адреса входу Перевірка входу на відсутність сигналу. При 
відсутності сигналу на вході з заданою адресою біт 
умови зберігає попереднє значення, в 
протилежному випадку біт умови обнуляється. 
ПРІ 04 Адреса входу Перевірка входу на наявність сигналу. При 
наявності сигналу на вході з заданою адресою біт 
умови зберігає попередне значення, в 
протилежному випадку біт умови обнуляється. 
ВКЛ 05 Адреса 
виходу 
Включити вхід із заданою адресою 
ВИКЛ 06 Адреса 
виходу 
Включити вихід з заданою адресою 
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БУ 12 Адреса 
виходу 
Вивід біту умови прямий. Вихід з заданою адресою 
встановлюється у відповідності з вмістом біту 
умови. 
БУ 13 Адреса 
виходу 
Вивід біта умови інверсний. Вихід з заданою 
адресою встановлюється у відповідності з 
значенням, протилежним вмісту біту умови. 
Т 07 Т Витримка часу. Команда затримки виконання 
керуючої програми на час T*0.1c. 
 
КОМАНДИ КЕРУВАННЯ ПРОГРАМОЮ 
НОП 00 00 Немає операції. Безумовний перехід до виконання 
наступної команди програми. 
СТОП 08 00 Зупинка програми. 
БУП 09 Адреса 
команди 
Безумовний перехід до виконання команди, яка 
міститься по вказаній адресі. 
УП1 0A Адреса 
команди 
Перехід до виконання команди, яка міститься за 
вказаною адресою, якщо в біті умови “1”. В 
протилежному випадку (проходить виконання 
наступної команди програми. 
УПО 0B Адреса 
команди 
Перехід до виконання команди,яка місгиться за 
вказаною адресою, якщо в біті умови “0”. В 
протилежному випадку проходить виконання 
наступної команди програми. 
БАП 0F 0 Уставка Зміна базової адреси програми. 
ПП 10 Адреса 
команди 
Перехід до підпрограми. Перехід до виконання 
команди, яка міститься по вказаній адресі, з 
запам’ятовуванням адреси повернення 
ВОЗВРАТ 11 00 Повернення з підпрограми. 
 
КОМАНДИ КЕРУВАННЯ ЛІЧИЛЬНИКАМИ. 
CC4 0D 0 Номер 
лічильника 
Скидання лічильника. Обнулення лічильника з 
заданим номером. 
+C4 0С Номер 
лічильника 
Вміст лічильника з заданим номером збільшується 
на 1. 
=C4 0E Установка 
Номер 
лічильника 
Порівняння лічильника. Якщо вміст лічильника з 
заданим номером дорівнює уставці, то біт умови 
збереже попередне значення “1”. В протилежному 
випадку біт умови обнуляється. 
 
КОМАНДИ КОНТРОЛЮ І РЕДАКТУВАННЯ ПРОГРАМ. 
РЕД 14 Адреса 
команди 
Команда керуючої програми, починаючи із 
вказаної адреси і до першої адреси, яка містить 
команду НОП, змінюється в бік збільшення адрес 
на один крок. По вказаній адресі записується код 
0000 команди НОП. Команда РЕД 
використовується для вставки команд в програму. 
КСП 15 Номер 
сторінки 
Обчислення контрольної суми кодів команди, які 
містяться в сторінці пам’яті із вказаним номером. 
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КОМАНДИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ФУНКЦІЙНИХ БЛОКІВ 







Команда перевірки МЕНЗП 





Команда завантаження програми, яка забезпечує 









Команда перевірки системи дискретного вводу- 
виводу. 
 
3.1.3. Слово команди мiкроконтролера дiлиться на два поля довжиною по 
вiсiм розрядiв – поле коду операцiї i поле операнда. Формат команди 
мiкроконтролера представлений на рис. 1. 
“N0”, “N1”, “N2”, “N3” кодуються символами шiстнадцяткової системи 
числення 0, ...9, А, В, С, D, Е, F. 
3.1.4. Сукупнiсть команд мiкроконтролера, яка створює керуючу програму, 
записується i зберiгається в модулi ЕНЗП. 
В залежностi вiд варiанту виконання в склад мiкроконтролера входить вiд 
1 до 4 модулiв ЕНЗП. 
Мiсткiсть модуля ЕНЗП дозволяє записати 256 команд керуючої програми 
(512 байт) i складає одну зону пам’ятi. 
Кожна зона пам’ятi в свою чергу, дiлиться на двi сторiнки, обсягом по 128 
команд (256байт). 
Номер зони є базовою адресою для вiдлiку команд керуючої програми 
записаної в цiй зонi, i зберiгається в службовому регiстрi “БА”, який 
органiзований виконавчою програмою в ОЗП мiкроконтролера. 
Крiм “БА” в ОЗП органiзованi наступнi регiстри: 
1) “ЛК” – лiчильник команд мiкроконтролера, вмiст якого визначає адресу 
команди в межах зони пам’ятi; 
2) “БУ” – бiт умови, значення якого встановлюється в залежностi вiд 
результату виконання ряду операцiй. Аналiз бiту умови використовується для 
керування ходом виконання керуючої програми; 
3) “ВС” – регiстр-вказiвник стеку, який визначає адреси комiрок ОЗП 
(стекової пам’ятi), в яких запам’ятовуються значення “БА”i “ЛК” при зверненнi 
до пiдпрограми, i звiдки вони вибираються при виконаннi команди 
“ВОЗВРАТ”; 
4) шiстнадцять лiчильникiв, вмiст яких може змiнюватись вiд 0 до F. При 
необхiдностi лiчильник може бути використаний як однобiтова пам’ять. 




Рис. 1. Зовнішній вигляд пульта керування 
 
3.1.5. Команди вводу-виводу забезпечують ввiд iнформацiї вiд давачiв 
стану обладнання i видачу керуючих впливiв на виконавчi пристрої (рис. 2). 
3.1.5.1. В командах виводу iнформацiї адреса виходу, яка визначається 
значенням поля операнда, кодується двома шiстнадцятковими цифрами N1, N0 
(див. табл. 4), перша з яких може приймати значення вiд 0 до 2 i визначає один 
iз трьох модулiв дискретних сигналiв, якi можуть бути встановленi в 
мiкроконтролерi. 
Друге шiстнадцяткове число N0 визначає один iз шiстнадцяти конкретних 
виходiв 0, ... F в межах вибраного модуля. Стан кожного виходу вiдображається 
вiдповiдним iндикатором, виведеним на передню панель модулiв виводу 
дискретних сигналiв. 
Приклади зв’язку команд виводу з керованими по них зовнiшнiми 
навантаженнями наведенi в табл. 5. 
 
Таблиця 5. 
Формат команди  
КОРОТКИЙ ЗМІСТ Поле коду 
операції 
Поле операнда 
05 00 Включити навантаження Z0, під’єднане до вихідного 
роз’єму 00–0F 
06 1А Вкючити навантаження ZA під’єднане до вихідного 
роз’єму 00–1F 
12 2F Навантаження ZF під’єднане до вихідного роз’єму 20–2F 
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включити, якщо біт умови встановлений в “1”, у 
протилежному випадку виключити. 
13 15 Навантаження Z5, під’єднане до вихідного роз’єму 10–1F 
включити, якщо біт умови встановлений в “0”, в 
протилежному випадку – виключити. 
 
3.1.5.2. В командах опитування давачiв стану технологiчного обладнання 
адреси давачiв визначаються аналогiчно адресам виходiв. 
Стан кожного входу вiдображається на iндикаторах 0,...F, виведених на 
передню панель модулiв вводу дискретних сигналiв. 
Приклад зв’язку команд опитування давачiв з їх адресами i пiд’єднанням 
до вхiдних роз’ємiв мiкроконтролера наведенi в табл. 6. 
 
Таблиця 6. 






01 00 Очікування розмикання давача D0 під’єднаного до роз’єму 
1 00–0F. Вхід”0” буде опитуватись до тих пір, поки напруга 
на контактах 1, 14 не стане близькою до нуля 
02 1A Очікування замикання давача DA під’єднаного до роз’єму 
1 10–1F. Вхід “А” буде опитуватись до тих пір, поки на 
контактах 28,11 не з’явиться напруга 20…30B. 
03 2F Перевірка входу на відсутність сигналу. Якщо напруга на 
контактах 32, 24 роз’єму 1 20–2F, до яких під’єднаний 
давач DF близько до нуля, біт умови зберігає своє 
попередне значення, в протилежному випадку обнуляється. 
04 05 Перевірка входу на наявність сигналу. Якщо напруга на 
контактах 16, 6 роз’єму 00–0F, до яких під’єднаний давач 
D5, в межах 20…30B, біт умови зберігає своє попереднє 
значення в протилежному випадку – встановлюється в “0”. 
 
3.1.5.3. Логiчна операцiя “I”, яка проходить в “БУ”при виконаннi команд 
опитування виходiв, дозволяє реалiзувати алгоритм керуючої програми, 
заданий булевими функцiями. 
Слiд вiдмiтити, що вихiдний стан, який приймається бiтом умови при 
включеннi живлення мiкроконтролера, вiдповiдає логiчнiй “1”. 
Приклад. 
Припустимо закон керування зовнiшнiм обладнанням визначений виразом: 
Y1=X0 X1 X2 X3 X4 
Y2=Y1 
де – Y1, Y2 виконавчi елементи з адресами 2F i 1А вiдповiдно; Х0, Х1, Х3 – 
давачі стану технологiчного обладнання з адресами 00, 01, 03 вiдповiдно, 
еквiвалентнi нормально розiмкнутим контактам реле; Х2, Х4 – давачі стану 
технологiчного обладнання з адресами 02, 04 вiдповiдно, еквiвалентнi 
нормально замкнутим контактам реле. 













Формат команди  
Зміст Код операції Операнд 
000 04 00 Перевірка включеного стану давача Х0 
001 04 01 Перевірка включеного стану давача X1 
002 03 02 Перевірка виключеного стану давача X2 
003 04 03 Перевірка включеного стану давача ХЗ 




12 2F Встановлення виходу 2F у відповідності з 
значенням “БУ” (вмикання, якщо результат 
попередніх перевірок додатній, і виключення, 
якщо хоча б одна із перевірок не підтвердилась). 
006 13 1A Встановлення виходу 1A в стан, протилежний 
значенню “БУ” (увімкнути, якщо хоча б одна з 
перевірок не підтвердилась, в іншому випадку – 
виключити). 
 
3.1.5.4. Команда “Витримка часу” призначена для реалiзацiї алгоритмiв 
задач циклового керування, побудованого по часовому принципу. 
В полi оператора команди задається величина витримки часу кратна 0,1с. 
Наприклад, мiнiмальна витримка, рiвна 0,1с задається командою 0701, а 
максимальне значення рiвне 25,5 – командою 07FF. Якщо необхiдно отримати 
часову затримку, бiльшу, нiж 25,5с в керуючу програму необхiдно послiдовно 
увiмкнути двi або декiлька команд витримки часу, якi забезпечують сумарну 
затримку яка потрiбна. 
Приклад: 
Припустимо, робота керованого об’єкту описана циклограмою, показаною 
на рис. 3.  
 
 
Рис. 3. Циклограма роботи керованого об’єкту  
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Де Y1, Y0 – двохпозицiйнi об’єкти керування з адресами 01 i 00 
вiдповiдно; Х01, Х02 – шляховi давачі об’єкту керування Y0, з адресами 00 i 01 
вiдповiдно; Х11, Х12 – шляховi давачі об’єкту керування Y1, з адресами 02 i 03 
вiдповiдно; Y2, Y3 – виконавчi механiзми, якi працюють по часовому 
принципу, пiд’єднанi вiдповiдно по адресах 02 i 03. Керуюча програма, яка 
реалiзує наведену на рис. 3 циклограму наведена в табл. 8. 
 
Таблиця 8. 
Адрес команди Формат команди  
Зміст 























































Увімкнути вхід 00 (Y0)  
Очікування наявності сигналу на вході 00(X01) 
Увімкнути вхід 01 (Y1)  
Очікування наявності сигналу на вході 02(X11) 
Увімкнути вихід 02 (Y2) 
Витримка часу T1 =0,3c 
Увімкнути вихід 03 (Y3) 
Витримка часу T2=0,6c 
Виключити вихід 03 (Y3) 
Витримка часу T3=0,3c 
Виключити вихід 02 (Y2) 
Витримка часу T4=0,4c 
Виключити вихід 01 (Y1) 
Очікування наявності сигналу на вході 03(X12) 
Виключити вихід 00 (Y0) 
Очікування наявності сигналу на вході 01(X02) 
Витримка часу T5=0,3c 
Безумовний перехід на нульову адресу. 
 
3.1.6. Команди керування програмою дозволяють ефективно вирiшувати 
задачi програмно-логiчного керування обладнанням, використовуючи блок-
схеми алгоритмiв керування. 
3.1.6.1. Команди керування програмою можна роздiлити на двi групи: 
1) команди, якi зберiгають нормальну послiдовнiсть виконання команд 
програми. Це команди “НОП” i “СТОП”; 
2) команди, якi змiнюють нормальну послiдовнiсть виконання програми – 
команди безумовного i умовного переходiв, команди звертання до пiдпрограм i 
повернення з них. 
3.1.6.2. Наперед передбачену зупинку програми можна здiйснити 
командою “СТОП”. Програма зупиняється iз значенням “ЛК”, який вказує на 
адресу, яка є наступною за адресою команди “СТОП”. Значення “ЛК” i код 
команди, записаної за цією адресою виводиться на дисплей ПК. 
Для дальшого запуску програми натиснiть будь-яку iнформацiйну клавiшу 
ПК. Виконання програми починається з команди, адреса i код якої 
iндикувались на дисплеї ПК при зупинцi програми. При запуску програми 
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дисплей ПК загаситься. 
3.1.6.3. Команда “НОП” може знаходитись в будь-якому мiсцi програми. 
При її виконаннi вмiст “ЛК” збiльшується на одиницю, тобто пройде 
безумовний перехiд до виконання наступної команди програми. 
3.1.6.4. Розгалуження програми проводиться вiдносно “ЛК” за допомогою 
команд умовного переходу. Перехiд здiйснюється тiльки при виконаннi 
визначеної умови, в протилежному випадку “ЛК” вибирає наступну команду. 
Умовою, яка аналiзує при виконаннi команду “УП0” (“УП1”) є вмiст “БУ”. 
Умовний перехiд здiйснюється, якщо “БУ”=1 при виконаннi команди “УП1” 
або “БУ”=0 при виконаннi команди “УП0”. 
В полi операнду команд “УП1” i “УП0” задається адреса команди, з якої 
починається робота програми при виконаннi умови, яка реалiзується. Адреса 
переходу задається в межах зони пам’ятi. Пiсля закiнчення виконання команд 
“УП1” з кодом 0А0F у випадку, якщо “БУ”=1, “ЛК” приймає значення 0F i 
програма буде виконуватись з команди, яка записана за цією адресою. Якщо 
“БУ”=0, то значення “ЛК” збiльшиться на 1, i буде виконуватись команда 
наступна за командою 0А0F. 
3.1.6.5. У випадку, коли необхiдно змiнити нормальну послiдовнiсть 
виконання команд керуючої програми без аналiзу “БУ”, використовується 
команда безумовної передачi керування. 
Адреса переходу в межах зони пам’ятi задається в полi операнду команди 
“БУП”. 
Наприклад, по командi безумовного переходу 09FF значення “ЛК” стане 
рiвним FF i наступною буде виконана команда, записана за цією адресою. 
Команда “БУП” не змiнює значення “БУ”. 
3.1.6.6. Використання команди звертання до пiдпрограми “ПП” є 
ефективним засобом економiї пам’ятi, якщо в процесi виконання керуючої 
програми необхiдно багаторазове звертання до незмiнної її частини. Ця частина  
одноразово записується в запам’ятовуючий пристрiй i закiнчується командою 
“ВОЗВРАТ”. Звернення до неї здiйснюється командою “ПП”, в полi операнду 
якої внесена її початкова адреса. 
При виконаннi команди “ПП”, записаної за адресою “N”, вмiст “ЛК” 
збiльшується на 1, тобто приймає значення (N+1), i завантажується в стек разом 
з значенням “БА” зони пам’ятi. В “ЛК” буде послана адреса, яка знаходиться в 
полi операнду команди “ПП”.  
Адреса задається в границях зони пам’ятi. Починаючи з цієї адреси 
проходить послiдовне виконання команд пiдпрограми до адреси, за якою  
знаходиться команда “ВОЗВРАТ”. При виконаннi цієї команди вмiст стеку 
(N+1) перемiщається в “ЛК”, вiдновлюється значення “БА” i продовжується 
виконання команди головної програми, яка записана за адресою (N+1).  
Стек, органiзований в мiкроконтролерi, дозволяє реалiзувати вiсiм рiвнiв 








Формат команди Зміст 















Перехід в підпрограмі першого рівня (виконання 
команди, яка міститься за адресою 050). B стеку 
запам’ятовується адреса 030. 
Включити вихід 00  
 

























Перевірка входу 1 F на відсутність сигналу. Якщо 
сигналу немає, то “БУ”=1 
Якщо “БУ”=1, то перехід на адресу 053 (до 
виконання команди “ВОЗВРАТ”) 
Перехід до підпрограми другого рівня (до 
виконання команди, яка міститься за адресою 060). 
В стеку запам’ятовується адреса 053. 
Повернення в головну програму на адресу 030 
 



















Перевірка входу 02 на наявність сигналу. Якщо 
сигнал є, то “БУ”=1. 
Якщо “БУ”=0, то перехід на адресу 063 (до 
виконання команди “ВОЗВРАТ”) 
Безумоний перехід на адресу 060. 




3.1.6.7. Для того, щоб перейти до виконання керуючої програми,  
розмiщеної в другiй  зонi пам’ятi, необхiдно  змiнити базову адресу програми i 
виконати команду умовного, безумовного переходу або переходу до 
пiдпрограми, в полi операнду якої мiститься адреса команди змiненої зони 
пам’ятi. Значення “БА” змiнюється командою “БАП”, в полi операнду який 
задається номером зони пам’ятi з 0 до F. 
Приклад здiйснення безумовного переходу з адреси АО нульової зони 
пам’ятi на адресу 02 першої зони наведено в таблицi 10. 
 
 







Формат команди  
Зміст 
 










“БА” приймає значення 01 
Безумовний перехід на адресу 02 
першої зони пам’яті 
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При увiмкненнi живлення мiкроконтролера пiсля зкидання значення “БА” 
встановлюється рiвним 0. 
Якщо обсяг керуючої програми займає декiлька зон пам’ятi, при її 
складаннi необхiдно здiйснити змiни базової адреси програми. 
3.1.7. Команди керування лiчильниками здiйснюють операцiї очищення, 
iнкременту i порiвняння над шiстнадцятьма лiчильниками, вмiст яких може 
змiнюватись в межах вiд 0 до F. 
3.1.7.1. Величиною “N0” в полi операнду цих команд задається номер 
лiчильника вiд 0 до F. Наприклад, команда з кодом 0С0А здiйснює iнкремент 
лiчильника А, а команда з кодом 0D02 здiйснює обнулення лiчильника 2. 
Величиною “1” в полi операнду команди порiвняння лiчильника задається 
величина вiд 0 до F, з якою зрiвнюється вмiст лiчильника з номером, заданим 
величиною “N0”. 
У випадку спiвпадання “БУ” зберiгає попередне значення, в протилежному 
випадку – обнуляється. Наприклад, командою з кодом ОЕ3F здiйснюється 
порiвняння вмiсту лiчильника F з трiйкою. 
3.1.7.2. Здопомогою нескладної програми можна органiзувати лiчильник  
ємнiстю бiльше 15. Наприклад, послiдовнiсть команд, наведена в таблицi 11 
забезпечує рахунок до 48 (30 в шiстнадцятковiй системi) використовуючи 
послiдовне вмикання двох лiчильникiв з номером 0 i 1. 
3.1.7.3. Лiчильники можуть використовуватись не тiльки як накопичувачi, 
але i служити регiстровою пам’яттю обсягом в 16 бiт з послiдовним занесенням 
iнформацiї. 
В прикладi, наведеному в табл. 12 лiчильник 0 служить для 







Формат команди Зміст 











































Обнулення лічильників за  
номерами 1 i 0 
Значення лічильника з номером 0 збільшується на 
1 
Вміст лічильника з номером 0 збільшується на 1 
Якщо лічильник не заповнився, перехід на адресу 
002 
Значення лічильника з номером 1 збільшується на 
1 
Вміст лічильника з номером 1 порівнюється з 
трійкою 
Якщо вміст лічильника 1 не рівний 3, 







Формат команди Зміст 
код операції операнд 
000 04 00 Перевірка входу 00 на наявність сигналу 
001 0 00 Обнулення лічильника 0 
002 0A 04 Якщо “БУ”=1, то перехід на адресу 004 
003 09 05 Безумовний перехід на адресу 005 













0A0 0E 10 Порівняння вмісту лічильника 03 з “1” 
0A1 0A A3 Якщо “БУ”=1, то перехід на адресу 0А3 











3.2. Редактування програми. 
Необхiднiсть в редактуваннi керуючої програми може виникнути при 
виправленнi помилок, допущених при вводi керуючої програми, а також 
знайдених в результатi її вiдладки. 
Найбiльш часто зустрiчаються при редактуваннi програм операцiї 
пов’язанi iз вставкою i виключенням з програми однієї або декiлькох команд. 
Для того, щоб вставити команду в керуючу програму, використовується 
команда “РЕД”, в полi операнду якої задається адреса, по якiй необхiдно 
розмiстити команду, що вводиться. Виконання команди “РЕД” здiйснюється в 
режимi “Ручний”. Результатом дiї цієї команди є змiщення частини керуючої 
програми, яка починається з адреси, що коректується i закiнчується командою, 
що передує коду “НОП”, на один крок в бiк збiльшення “СК”. На задану в 
командi “РЕД” адресу автоматично записується команда “НОП”. Ця ж команда, 
що обмежує зверху зону частини керуючої програми яка зсувається, 
виключається. Її пошук в процесi виконання команди “РЕД” проходить в обсязi 
всiх адрес ЕНЗП. 
Якщо необхiдно вставити декiлька команд, то команда “РЕД” 
повторюється вiдповiдну кiлькiсть разiв. 
Для запису на вказаному кроцi потрiбного коду команди переведiть 
мiкроконтролер в режим “Ввiд програми” i введiть код команди, що 
вставляється. 
Якщо необхiдно вiдредактувати частину програми, яка знаходиться в iншiй 
зонi ЕНЗП, виконайте перед редактуванням команду “БАП”, задавши в нiй 
потрiбний номер зони. Наприклад, щоб вставити в керуючу програму команду 
051F на адресу 05А i команду 0800 на адресу 105, необхiдно виконати наступнi 
операцiї: 
1) натиснiть кнопку “СБР” (мiкроконтролер знаходиться в режимi 
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“Ручний”, “СК” i “БА” рiвнi нулю); 
2) виконайте команду “РЕД” з кодом 145А; 
3) включiть режим “Введення програми” (на дисплеї в полi адреса 
вiдобразиться код 05А). 
4) введiть код 051F; 
5) включiть режим “Ручний”; 
6) виконайте команду “БАП” з кодом 0F01; 
7) виконайте команду “РЕД” з кодом 1405; 
8) включiть режим “Введення програми” (на дисплеї появиться в полi 
адреса код 105); 
9) введiть код 0800; 
10) включiть режим “Перегляд програми”, перевiрте правильнiсть 
внесених змiн. 
Якщо з програми, яка редактується необхiдно виключити команду, 
запишiть замiсть неї команду “НОП”. Для цього в режимi “Ручний” виконайте 
команду “БУП” на адрес, який коректується, змiнивши при необхiдностi перед 
цим значення “БА”. Включiть режим “Ввiд програми” i введiть код 0000. 
Щоб, наприклад, виключити команди з адрес 0F1 i 2А5 виконайте наступнi 
операцiї: 
1) натиснiть кнопку “СБР” (мiкроконтролер знаходиться в режимi 
“Ручний”); 
2) виконайте команду “БУП” з кодом 09F1; 
3) включiть режим “Введення програми”; 
4) введiть код 0000 
5) включiть режим “Ручний”; 
6) виконайте команду “БАП” з кодом 0F02; 
7) виконайте команду “БУП” з кодом 09А5; 
8) включiть режим “Введення програми”; 
9) введiть код 000; 
10) в режимi “Перегляд програми” перевiрити правильнiсть внесення змiн. 
 
3.3. Контроль програми. 
Контроль програми здiйснюється для її iдентифiкацiї i часткової перевiрки 
правильностi набору i збереження виконавчої програми в ППЗП i керуючої 
програми в ЕНЗП. 
По командi “КСП” в режимi “Ручний” утворюється двiйкова сума частин 
“N3”, “N2”,”N1”, “N0” кодiв команд програми, записаних в сторiнцi пам’ятi з 
вказаним номером. 
Пам’ять мiкроконтролера з нульової адреси по 2047 мiстить виконавчу 
програму i розбита на 8 сторiнок з номерами 0...7. 
В полi операнда команди “КСП” задається номер сторiнки, контрольну 
суму якої необхiдно визначити. 
Для визначення контрольної суми кодiв програми, записаної на сторiнцi з 
номером М (де М приймає значення вiд 00 до 0F) пам’ятi мiкроконтролера, 
включiть режим “Ручний” i введiть код команди “КСП” 15М. 
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На дисплеї в полi адреси вiдобразиться номер сторiнки, а в полi коду 
операцiї i операнда – контрольна сума. 
Натиснiть будь-яку iнформацiйну клавiшу, дисплей погасне, 
мiкроконтролер готовий до виконання нової команди. 
Наприклад, для визначення контрольної суми нульової сторiнки пам’ятi 
виконайте наступнi операцiї: 
1) включiть режим роботи “Ручний”; 
2) наберiть код 1500 (пiдрахована контрольна сума вiдобразиться на 
дисплеї); 
3) натиснiть будь-яку iнформацiйну клавiшу (дисплей гасне, виконання 
команди закiнчено). 
Треба мати на увазi, що цей вид контролю повної впевненостi в 
правильностi програми не дає. Для точностi необхiдно в режимi “Перегляд 




4. Порядок  виконання роботи 
 
1. Вивчити принцип дії і конструктивні особливості системи циклового 
програмного керування МКП-1.      
2. Візуально освоїти систему керування МКП-1. Оглянути пульт 
керування. Точно знати функціональне призначення кожної клавіші, покази  
табло пульта управління та світлодіодів.      
Відзвітуватися перед викладачем в знаннях функціонального призначення 
керуючих органів пульта  керування системи МКП-1.      
3. Практично вивчити всі режими роботи системи керування, освоїти 
методику програмування, контролю та редагування керуючої програми.  
4. Для структурно-компонувальної схеми ГАД, розробленої в лабораторній 
роботі № 6, спроектувати структурну схему системи керування на базі 
програмованих мікроконтролерів МКП-1, підбираючи з табл. 1 необхідні типи 
центрального мікроконтролера та мікроконтролерів для керування окремими 
одиницями (комплексами) технологічного обладнання.  
5. Використовуючи алгоритм та циклограму функціонування ГАД з 
лабораторної роботи № 6, скласти текст керуючої програми для центрального 
мікроконтролера. Програма повинна бути оформлена у вигляді таблиці. 
6. Розробити алгоритм і циклограму роботи окремої одиниці (комплексу) 
технологічного обладнання ГАД. Скласти текст керуючої програми для  
мікроконтролера, що керуватиме цією одиницею (комплексом) технологічного 
обладнання. 





5. Структура звіту по лабораторній роботі 
 
1. Назва і мета роботи.  
2. Компонувальна схема ГАД.  
3. Алгоритм і циклограма роботи ГАД. 
4. Структурна схема системи керування ГАД на базі програмованих 
мікроконтролерів МКП-1. 
5. Текст керуючої програми для центрального мікроконтролера складений 
відповідно до алгоритму і циклограми роботи ГАД.  
6. Алгоритм і циклограма роботи окремої одиниці (комплексу) технологічного 
обладнання ГАД та текст керуючої програми для  мікроконтролера, що 
керуватиме цією одиницею (комплексом) обладнання. 
7. Аналіз результатів роботи і висновки. 
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